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AVIZ SANITAR
Nr. 02 CRSPB/31.07.2012

Comisia pentru produse materiale, substante chimice/ amestecuri si echipamente
utilizate in contact cu apa potabila din Institutul National de Sanatate Publica/ Centrului
Regional de Sanatate Publica Bucuresti decide ca urmatorul echipament utilizat in
contact cu apa potabila poate fi comercializat si utilizat in Romania, conform prevederilor
legale in vigoare.

0 Produsul utilizat in contact cu apa potabila:

1.1 Denumirea comerciala a echipamentului utilizat in contact cu apa potabila:
CREPINE (DUZE) PENTRU INSTALATII DE FILTRARE A APEI POTABILE

1.2 Domeniul de utilizare: Echipamentul “CREPINE (DUZE) PENTRU INSTALATII DE
FILTRARE A APEI POTABILE" este utilizat pentru stocare apa potabila.

O Producatorul SC ROMIND T&G S.R.L

2.1 Adresa: Bdv. Biruintei, nr, 162. Localitatea Pantelimon, Judetul Ilfov
2.2 Tara ROMANIA .

Avizarea Sanitara a echipamentului utilizat in contact cu apa potabila se face in
conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 275/2012 privind aprobarea procedurii
de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor
chimice/ amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila, in baza art.
10 din Legea nr 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile
ultericare.

Avizarea Sanitara este valabila pe perioada in care nu se face nicio modificare in
compozitia si calitatea produsului. Orice modificare a compozitiei si calitatii produsului
duce in mod automat la anularea Avizului Sanitar.
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Caracteristici U.M. Metoda de analiza Rezultate Data
Characteristics Test method Results Test day
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Modificari organoleptice
- Extractii repetate 72 ore la PS— AB - 04 LT
temp. camerei in: SR EN 1622:2007

api distilatd
- proba nemodificat/nemodificat 11/14.06.2012

- extract nemodificatmemodificat

apd clorurata

- proba nemodificat/nemodificat 11/14.06.2012
- extract nemodificat/nemeodificat
Cedare metale grele
- Extractie 72 ore la temp. PS_ AB — 02 FRCL |
camerei in apd distilata: Sl st
" Pb ug/L pe <L.D 12.06.2012
_Cd pg/L GF-AAS <LD 12.06.2012

LD — limita de detectie a aparatului
pentru: Ph: 2,0 pg/L; Cd:0.2 pg/L

Valori impuese: Migrave globalci: <10 mg/dnt’ (conform Nomelor previzute in HG e 1197/2002);
Examen arganoleptic: Nu se admit modificd orgemoleptice ale probelor gi lichidelor de extractie;
Valori Tt (CMA) in apa potabilce: plumb < 10 g/l cadmiv < 3 ugrlL; (Legea . 4582002)
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REZFULTATELE PREFENTULLT RAPORT DE INCERCARE SE REFERA NUMALLA ESANTIONUL INCERCAT
THERESULTSOF THE PRESENT TEST REPORT REFERSONLY TOTHE TESTED SAMPLE.
COFPIl ALE PREZENTULLI RAPORT SUNT YALABILE NUMAI CU SEMNATURA SISTAMPILA ORIGINALE
COPIES OF THIS REPORT ARE FALID ONLY ORNFINALLY SIGNED AND STAMPED
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